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Б.8.25. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах.


1. Какие требования ФНП ОРПД к оснащению баллонов предохранительным клапаном указаны неверно?

1. Баллоны вместимостью более 100 литров должны быть оснащены предохранительными клапанами.
1. При групповой установке баллонов допускается установка предохранительного клапана на всю группу баллонов.
1. Пропускную способность предохранительного клапана подтверждают расчетом. 
1. При групповой установке баллонов предохранительным клапаном обязательно оснащается каждый баллон.

2. Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых водородом и кислородом?

1. Для баллонов, наполняемых водородом, - правую, для баллонов, наполняемых кислородом, - левую.
1. Для баллонов, наполняемых водородом, - левую, для баллонов, наполняемых кислородом, - правую.
1. Для всех баллонов независимо от наполняемого газа боковые штуцера вентилей должны иметь левую резьбу.
1. Для всех баллонов независимо от наполняемого газа боковые штуцера вентилей должны иметь правую резьбу.

3. Какие сведения из указанных не наносятся на верхнюю сферическую часть баллона?

1. Сведения изготовителя, подлежащие нанесению в соответствии 
с требованиями ТР ТС 032/2013.
1. Сведения о проведенном техническом освидетельствовании баллона: дата проведения; клеймо организации (индивидуального предпринимателя), проводившей техническое освидетельствование.
1. Сведения о наполнительной станции: дата наполнения и клеймо организации, проводившей наполнение баллона.
1. Масса пустого баллона.
1. Максимальное разрешенное давление.

4. Что включает в себя масса баллона, за исключением баллона для ацетилена, указываемая на его верхней сферической части? 

1. Указывается только масса пустого баллона.
1. Масса пустого баллона с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены конструкцией, но без массы вентиля и колпака.
1. Масса пустого баллона с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены конструкцией, массы вентиля и колпака.

5. Что включает в себя масса баллона для ацетилена, указываемая на его верхней сферической части? 

1. Указывается только масса пустого баллона.
1. Масса баллона без колпака, но с пористой массой и растворителем, башмаком, кольцом и вентилем.
1. Масса баллона с пористой массой и растворителем, башмаком, кольцом, но без учета массы вентиля и колпака.

6. Какие требования к окраске надписей и баллонов указаны неверно?

1. Окраску баллонов и нанесение надписей при эксплуатации производят организации-изготовители, наполнительные станции (пункты наполнения) или испытательные пункты (пункты проверки) в соответствии 
с требованиями ТР ТС 032/2013.
1. Требования к окраске и надписям, не установленные ТР ТС 032/2013, устанавливаются проектной документацией и (или) техническими условиями на продукцию, для хранения которой предназначены эти баллоны, и указываются в распорядительных документах.
1. Стационарно установленные баллоны вместимостью более 
100 л допускается окрашивать в иные цвета с нанесением надписей 
и маркировки в соответствии с проектной документацией и руководством (инструкцией) по эксплуатации.
1. Баллоны вместимостью более 75 л допускается окрашивать в иные цвета с нанесением надписей и маркировки в соответствии с проектной документацией и руководством (инструкцией) по эксплуатации.

7. Существует ли разница в нанесении надписей на баллонах вместимостью более 
12 литров и до 12 литров?

1. Существует, размеры надписей и полос на баллонах вместимостью до 12 литров должны определяться в зависимости от величины боковой поверхности баллонов.
1. Разницы нет, надписи наносятся по окружности на длину не менее 1/3 окружности, а полосы - по всей окружности.
1. Существует, размеры надписей на баллонах вместимостью до 12 литров наносят на длину не менее 1/2 окружности, а для баллонов более 12 литров - на длину не менее 1/3 окружности.
1. Разница только в высоте букв: на баллонах вместимостью до 12 литров высота букв должна быть 40 мм, а на баллонах более 12 литров - 60 мм.

8. Какой срок службы устанавливается для баллонов при отсутствии указаний организации-изготовителя?

1. 10 лет.
1. 30 лет.
1. 20 лет.
1. 40 лет.
1. 50 лет.
9. Допускается ли эксплуатация баллонов вместимостью менее 50 литров за пределами назначенного срока службы?

1. Допускается, на основании результатов экспертизы промышленной безопасности.
1. Не допускается.
1. Допускается, но только для баллонов специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом и не отвечает типовым конструкциям баллонов и экспертизу (техническое диагностирование) которых проводят по истечении срока службы, а также в случаях, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации оборудования, в составе которого они используются.
1. Допускается по результатам экспертизы промышленной безопасности, за исключением баллонов специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом и не отвечает типовым конструкциям баллонов и экспертизу (техническое диагностирование) которых не проводят по истечении срока службы.

10. Какие требования к организациям, осуществляющим освидетельствование (испытания) баллонов, являются избыточными?

1. В организации должны быть в наличии производственные помещения, а также технические средства, обеспечивающие возможность проведения освидетельствования баллонов.
1. В организации должны быть назначены приказом лица, ответственные за проведение освидетельствования, из числа специалистов, аттестованных в установленном порядке, и рабочие соответствующей квалификации.
1. Организация должна иметь клейма с индивидуальным шифром.
1. Организация должна иметь не менее трех специалистов с соответствующим высшим профессиональным образованием.
1. В организации должна быть разработана производственная инструкция по проведению технического освидетельствования баллонов, устанавливающая объем и порядок проведения работ, составленная на основании методик разработчика проекта и (или) изготовителя конкретного типа баллонов.

11. Кем присваивается шифр клейма?

1. Центральным аппаратом Ростехнадзора.
1. Территориальным органом Ростехнадзора.
1. Аккредитованным органом по сертификации.
1. Аккредитованной испытательной лабораторией.

12. Какие сведения не указывает в своем заявлении о присвоении шифра клейма организация, планирующая осуществление освидетельствования баллонов?

1. Сведения об организационно-технической готовности к данному виду деятельности в соответствии с требованиями ФНП ОРПД.
1. Характеристики баллонов, освидетельствование которых готова осуществлять организация (тип или марка баллонов, вместимость баллонов, наименование и назначение газов, для которых они предназначены).
1. Перечень лиц, непосредственно участвующих в освидетельствовании баллонов.
1. Указываются все перечисленные сведения.
13. Какие требования по порядку выдачи и возвращения клейм с шифрами противоречат требованиям ФНП ОРПД?

1. В организации должно быть обеспечено ведение журнала учета выдачи и возвращения клейм с шифрами.
1. Клеймо с шифром выдается лицу, прошедшему подготовку и аттестацию по промышленной безопасности в установленном порядке и назначенному приказом (распоряжением) руководителя организации для проведения освидетельствования баллонов.
1. Клейма одного шифра закрепляются за одним лицом на все время выполнения им освидетельствования баллонов.
1. Разовые или временные передачи клейм для клеймения баллонов другим лицам без соответствующего приказа (распоряжения) руководителя организации (индивидуального предпринимателя) не допускаются.
1. Порядок, обеспечивающий сохранность клейм и журнала учета выдачи и возвращения клейм с шифрами, определяется методическими указаниями Ростехнадзора.

14. Куда должна направить организация, прекратившая освидетельствование баллонов, один экземпляр акта по уничтожению оставшихся клейм с шифрами?

1. ФНП ОРПД таких требований не устанавливает.
1. В территориальный орган Ростехнадзора, присвоивший шифр клейма.
1. В аккредитованный орган по сертификации, присвоивший шифр клейма.
1. В аккредитованную испытательную лабораторию, присвоившую шифр клейма.

15. Какое требование ФНП ОРПД к шифру клейма указано неверно?

1. Шифры клейм состоят из цифровой части – арабских цифр в виде чисел от 01 до 98 и буквенной части – заглавных букв русского или латинского алфавитов, кроме букв русского алфавита «3», «О», «Ч», «Е», «Й», «X», «Ь», «Ъ», «Ы», с применением заглавных букв латинского алфавита «W», «U», «S», «F», «L», «Z», «V», «N». 
1. Шифр клейма имеет три знака одного размера (высотой 6 мм), располагаемые в ряд в круге диаметром 12 мм, и состоит из двух цифр (цифровая часть шифра) и одной заглавной буквы (буквенная часть шифра). 
1. Допускается включение в шифр тире, точек, замена цифры 0 буквой О.
1. Перестановка в шифре цифр местами (например, замена цифровой части шифра                 12 числом 21) не допускается.

16. Какие требования предъявляются ФНП ОРПД к клейму для выбраковки баллонов?

1. Клеймо круглой формы диаметром 12 мм с буквой «X».
1. Клеймо т формы диаметром 20 мм с буквой «X».
1. Клеймо круглой формы диаметром 12 мм с цифрами «00».
1. Клеймо круглой формы диаметром 12 мм с буквой «X» и цифрами «00».

17. Какая процедура из указанных не проводится при освидетельствовании стальных бесшовных баллонов до 12 литров включительно и свыше 55 литров, а также сварных баллонов независимо от вместимости?
1. Осмотр внутренней поверхности баллона.
1. Проверка массы и вместимости баллона.
1. Гидравлическое испытание баллона.

18. Какие данные выбивает (наносит) на баллоне организация, проводившая освидетельствование, при удовлетворительных результатах?

1. Клеймо круглой формы диаметром 12 мм, дату проведенного и следующего освидетельствования.
1. Клеймо круглой формы диаметром 12 мм, дату проведенного освидетельствования.
1. Клеймо круглой формы диаметром 12 мм, дату следующего освидетельствования.

19. При какой вместимости баллонов результаты освидетельствования баллонов заносятся в паспорт баллона?

1. Более 100 литров.
1. Свыше 55 до 100 литров.
1. Результаты освидетельствования в паспорт баллона не заносятся, ставится только клеймо на баллоне.

20. В какие сроки проводится освидетельствование баллонов для ацетилена на ацетиленовых наполнительных станциях?
1. В сроки, установленные изготовителем, но не реже одного раза в три года.
1. В сроки, установленные изготовителем, но не реже чем через пять лет.
1. Не реже чем через 24 месяца.
1. Не реже чем через 18 месяцев.

21. Какая процедура из указанных не проводится при освидетельствовании баллонов для ацетилена?

1. Осмотр наружной поверхности баллона.
1. Проверка пористой массы баллона.
1. Гидравлическое испытание баллона.
1. Пневматическое испытание баллона.

22. С какой периодичностью должно проверяться на ацетиленовых наполнительных станциях состояние пористой массы в баллонах для растворенного ацетилена?

1. Не реже одного раза в три года.
1. Не реже одного раза в пять лет.
1. Не реже чем через 24 месяца.
1. Не реже чем через 18 месяцев.

23. Где может быть проверено состояние пористой массы в баллонах для растворенного ацетилена?

1. На любой наполнительной станции.
1. На ацетиленовой наполнительной станции.
1. Только в организации, занимающейся изготовлением таких баллонов.
1. В любой специализированной организации, имеющей испытательный пункт.

24. Какие данные выбиваются на ацетиленовых баллонах при удовлетворительном состоянии пористой массы?

1. Год и месяц проверки пористой массы; индивидуальное клеймо наполнительной станции; клеймо диаметром 12 мм с изображением букв «Пм», удостоверяющее проверку пористой массы.
1. Год проверки пористой массы; индивидуальное клеймо наполнительной станции; клеймо диаметром 12 мм с изображением букв «МП», удостоверяющее проверку пористой массы.
1. Год и месяц проверки пористой массы; клеймо диаметром 12 мм с изображением букв «Пм», удостоверяющее проверку пористой массы.

25. Чем испытывают баллоны для ацетилена, наполненные пористой массой, при освидетельствовании?

1. Воздухом.
1. Азотом.
1. Аргоном.
1. Любым инертным газом.

26. Под каким давлением азота проводится испытание баллона для ацетилена, наполненного пористой массой?

1. 2,5 МПа.
1. 3,5 МПа.
1. 2,0 МПа.
1. Устанавливается организацией-изготовителем.

27. Какой должна быть чистота азота, применяемого для испытания баллонов для растворенного ацетилена?

1. Не ниже 90 % по объему.
1. Не ниже 95 % по объему.
1. Не ниже 97 % по объему.
1. Устанавливается организацией-изготовителем.

28. Какие сведения из указанных не заносятся в журнал испытаний по результатам освидетельствования баллонов для растворенного ацетилена?

1. Номер баллона и товарный знак изготовителя.
1. Эксплуатирующая организация.
1. Дата (месяц и год) изготовления баллона.
1. Фамилия, инициалы и подпись представителя организации (индивидуального предпринимателя), проводившей освидетельствование.
1. Дата проведенного и следующего освидетельствования баллона.

29. Каким образом должны быть подготовлены баллоны, предназначенные для сред, отнесенных к группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013, к проведению осмотра?

1. Должны быть очищены и промыты водой.
1. Должны быть промыты соответствующим растворителем или дегазированы.
1. Должны быть продуты воздухом.

30. При выявлении каких дефектов во время осмотра наружной и внутренней поверхности баллоны не подлежат отбраковке?

1. Наличие трещин, плен, вмятин, отдулин, раковин и рисок глубиной более 10 % номинальной толщины стенки.
1. Наличие надрывов и выщерблений.
1. Износ резьбы горловины.
1. Ослабление кольца на горловине баллона.
1. Выявление всех указанных дефектов влечет за собой отбраковку баллона. 

31. При отсутствии каких данных на верхней сферической части баллоны могут быть допущены к эксплуатации?

1. При отсутствии клейма организации (индивидуального предпринимателя), проводившей техническое освидетельствование.
1. При отсутствии указания массы пустого баллона.
1. При отсутствии даты проведения технического освидетельствования.
1. Эксплуатация баллонов запрещается при отсутствии любых из перечисленных данных.

32. В каком случае при отсутствии указаний организации-изготовителя на браковку стальные бесшовные стандартные баллоны вместимостью от 12 до 55 литров бракуют и изымают из эксплуатации?

1. Только при уменьшении массы на 7,5 % и выше.
1. При уменьшении массы на 7,5 % и выше, а также при увеличении их вместимости более чем на 1 %.
1. Только при увеличении их вместимости более чем на 5 %.

33. Каким способом определяется фактическая вместимость баллона?

1. Только по разности между массой баллона, наполненного водой, и массой порожнего баллона.
1. Только с помощью мерных бачков.
1. Способ указывается в инструкции завода-изготовителя.
1. По разности между массой баллона, наполненного водой, и массой порожнего баллона; с помощью мерных бачков или иным, установленным 
в производственной инструкции способом, обеспечивающим необходимую точность измерения.

34. При какой величине пробного давления проводится гидравлическое испытание баллонов?

1. Величину пробного давления устанавливает изготовитель, при этом пробное давление должно быть не менее чем полуторное рабочее давление.
1. Пробное давление должно быть не менее чем рабочее давление.
1. Величину пробного давления устанавливает изготовитель, при этом пробное давление должно быть не менее чем 1,25 рабочего давления.

35. Каким должно быть время выдержки баллонов под пробным давлением при проведении гидравлического испытания?

1. Устанавливается изготовителем.
1. Не менее 5 минут.
1. Не менее 15 минут.
1. Не менее 10 минут.

36. До какой величины может быть снижено пробное давление для баллонов, изготовленных из материала, отношение временного сопротивления к пределу текучести которого более 2?

1. До 1,2 рабочего давления.
1. До 1,25 рабочего давления.
1. До 1,1 рабочего давления.
1. До 1,3 рабочего давления.

37. Кем устанавливаются требования к освидетельствованию, браковке и маркировке баллонов, изготовленных из металлокомпозитных и композитных материалов?

1. Организацией, осуществляющей освидетельствование баллонов, или испытательным пунктом (пунктом проверки).
1. Наполнительной станцией.
1. Разработчиком проекта и (или) изготовителем баллона.

38. При каком условии допускается дальнейшая эксплуатация забракованных баллонов?

1. Дальнейшая эксплуатация допускается только для баллонов специального назначения при условии ежедневного наружного осмотра.
1. Эксплуатация не допускается, они должны быть приведены в негодность (путем нанесения насечек на резьбе горловины или просверливания отверстий на корпусе) и утилизированы согласно требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации.
1. Дальнейшая эксплуатация допускается при величине 0,75 рабочего давления.

39. Каким требованиям должно отвечать помещение, используемое для освидетельствования баллонов?

1. Оно должно быть отдельным и специально оборудованным в соответствии с проектом, температура воздуха в этих помещениях должна быть не ниже 
12° С.
1. Освидетельствование баллонов проводится только на открытом воздухе с температурой окружающего воздуха не ниже -5° С.
1. ФНП ОРПД не устанавливает дополнительных требований к помещениям для освидетельствования баллонов.

40. Какие требования предъявляются к источнику электрического освещения, используемого для внутреннего осмотра баллонов, наполняемых взрывоопасными газами?

1. Он должен быть переносным, напряжением не выше 12 В и во взрывобезопасном исполнении.
1. Он должен быть стационарным, напряжением не выше 24 В и во взрывобезопасном исполнении.
1. Он должен быть переносным, напряжением не выше 24 В и в пылевлагонепроницаемом исполнении.

41. В каком количестве наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, при наступлении очередных сроков периодического освидетельствования подвергают освидетельствованию в выборочном порядке из партии до 100 баллонов? 

1. В количестве не менее 5 штук. 
1. В количестве не менее 10 штук.
1. В количестве не менее 15 штук.
1. В количестве не менее 20 штук.

42. В каком количестве наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, при наступлении очередных сроков периодического освидетельствования подвергают освидетельствованию в выборочном порядке из партии до 500 баллонов? 

1. В количестве не менее 5 штук. 
1. В количестве не менее 10 штук.
1. В количестве не менее 15 штук.
1. В количестве не менее 20 штук.

43. В каком количестве наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, при наступлении очередных сроков периодического освидетельствования подвергают освидетельствованию в выборочном порядке из партии свыше 500 баллонов? 

1. В количестве не менее 5 штук. 
1. В количестве не менее 10 штук.
1. В количестве не менее 15 штук.
1. В количестве не менее 20 штук.

44. Какой устанавливается срок хранения наполненных газом баллонов, находящихся на длительном складском хранении, при удовлетворительных результатах периодического освидетельствования? 

1. Устанавливается лицом, производившим освидетельствование, но не более чем два года.
1. Не более шести месяцев.
1. Не более одного года.
1. Устанавливается организацией-изготовителем, но не более чем 18 месяцев.

45. В каком количестве при неудовлетворительных результатах первого периодического освидетельствования наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, подвергают повторному освидетельствованию?

1. В таком же количестве, как и при первом освидетельствовании. 
1. Количество выборочно отобранных баллонов увеличивается в полтора раза.
1. Повторное освидетельствование не проводится, дальнейшее хранение баллонов не допускается.

46. Какие меры принимаются при неудовлетворительных результатах повторного периодического освидетельствования наполненных газом баллонов, находящихся на длительном складском хранении?

1. Дальнейшее хранение всей партии баллонов не допускается, газ из баллонов должен быть удален в срок, указанный лицом, производившим освидетельствование, после чего баллоны должны быть подвергнуты техническому освидетельствованию каждый в отдельности.
1. Дальнейшее хранение всей партии баллонов не допускается, газ из баллонов должен быть удален в срок, указанный лицом, производившим освидетельствование, после чего баллоны должны быть подвергнуты утилизации.
1. Баллоны, не прошедшие освидетельствование, дальнейшему хранению не подлежат, газ из баллонов должен быть удален в срок, указанный лицом, производившим освидетельствование, после чего баллоны должны быть подвергнуты утилизации, остальные баллоны из этой партии подлежат освидетельствованию в выборочном порядке через три месяца.

47. Каким образом баллоны, из которых невозможно выпустить газ из-за неисправности вентилей на месте потребления, возвращаются на наполнительную станцию?

1. Вместе с пустыми (порожними) баллонами с нанесением на них соответствующей временной надписи (маркировки) любым доступным способом, не нарушающим целостность корпуса баллона.
1. Отдельно от пустых (порожних) баллонов с нанесением на них соответствующей временной надписи (маркировки) любым доступным способом, не нарушающим целостность корпуса баллона.
1. Любым способом, обеспечивающим безопасность их транспортирования.

48. Какие данные не указываются наполнительной станцией, производящей наполнение баллонов сжатыми, сжиженными и растворимыми газами, в журнале наполнения баллонов?

1. Дата наполнения и номер баллона.
1. Эксплуатирующая организация.
1. Дата освидетельствования.
1. Масса газа (сжиженного) в баллоне, кг.
1. Подпись, фамилия и инициалы лица, наполнившего баллон.

49. Как оформляется журнал наполнения, если наполнительная станция производит наполнение баллонов различными газами?

1. Должен вестись отдельный журнал наполнения.
1. Ведется единый журнал наполнения.
1. В отдельный журнал заносятся только сведения о наполнении баллонов взрывоопасными газами.

50. Какое требование к наполнению баллонов газами указано неверно?

1. Наполнение баллонов газами должно быть произведено 
по инструкции, разработанной и утвержденной наполнительной организацией (индивидуальным предпринимателем) в установленном порядке с учетом свойств газа, местных условий и требований руководства (инструкции) по эксплуатации и иной документации изготовителя баллона.
1. Перед наполнением кислородных баллонов должен быть проведен контроль отсутствия в них примеси горючих газов газоанализатором в порядке, установленном инструкцией.
1. Наполнение баллонов сжиженными газами должно соответствовать нормам, установленным изготовителем баллонов и (или) техническими условиями на сжиженные газы.
1. При отсутствии установленных изготовителем баллонов и (или) техническими условиями на сжиженные газы норм наполнения наполнение баллонов производится в соответствии с нормами, установленными ТР ТС 032/2013.

51. В каком случае из указанных допускается наполнение баллонов газом?

1. Если поврежден корпус баллона.
1. Если до истечения срока технического освидетельствования остается 1 месяц.
1. Если отсутствует избыточное давление газа.
1. Если отсутствуют установленные клейма. 

52. Где проводится перенасадка башмаков и колец для колпаков, а также замена вентилей на баллонах?

1. На наполнительной станции.
1. В эксплуатирующей организации.
1. На пунктах освидетельствования баллонов.
1. В любой специализированной ремонтной организации.

53. Где может проводиться восстановление окраски и надписей на баллонах?

1. На наполнительной станции.
1. В эксплуатирующей организации.
1. На пунктах освидетельствования баллонов.
1. В любой специализированной ремонтной организации.

54. При каком давлении проводится проверка на плотность вентиля после ремонта, связанного с его разборкой?

1. При рабочем давлении. 
1. При давлении, равном 1,25 рабочего давления.
1. При давлении, равном 1,5 рабочего давления.
1. Проверка на плотность не проводится.

55. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при очистке и окраске наполненных газом баллонов?

1. Баллоны должны находиться только в горизонтальном положении.
1. Очистка и окраска баллонов должна производиться только на открытом воздухе.
1. Очистка и окраска наполненных газом баллонов запрещается.
1. Процедура проводится в специально оборудованном помещении, защищенном от проникновения солнечных лучей.

56. Где могут храниться наполненные баллоны с газами?

1. Как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
1. Только в специально оборудованном помещении.
1. ФНП ОРПД не устанавливает дополнительных требований к помещениям для хранения баллонов.

57. Где должны  храниться  баллоны с ядовитыми газами?

1. На открытом воздухе, если они защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
1. В специальных складских  помещениях совместно с кислородными баллонами.
1. В специальных закрытых помещениях.

58. Какие требования к хранению баллонов на наполнительной станции указаны неверно?

1. Не допускается хранение баллонов, которые не имеют башмаков, 
в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах.
1. При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны 
с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев, резины или иных неметаллических материалов, имеющих амортизирующие свойства, между горизонтальными рядами.
1. При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 
1,5 метра, вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.

59. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводятся наружный и внутренний осмотры в процессе технического освидетельствования не подлежащих учету в органах Ростехнадзора баллонов, находящихся в эксплуатации для наполнения газами, вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,1 мм/год?

1. Один раз в год.
1. Один раз в два года.
1. Один раз в пять лет.
1. Один раз в три года.
1. Один раз в десять лет.

60. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводится гидравлическое испытание пробным давлением в процессе технического освидетельствования не подлежащих учету в органах Ростехнадзора баллонов, находящихся в эксплуатации для наполнения газами, вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 мм/год?

1. Один раз в год.
1. Один раз в два года.
1. Один раз в пять лет.
1. Один раз в три года.
1. Один раз в десять лет.

61. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводятся наружный и внутренний осмотры в процессе технического освидетельствования не подлежащих учету в органах Ростехнадзора баллонов для сжиженного газа, предназначенных для обеспечения топливом двигателей транспортных средств?

1. Один раз в год.
1. Один раз в два года.
1. Один раз в пять лет.
1. Один раз в три года.
1. Один раз в десять лет.

62. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводятся наружный и внутренний осмотры в процессе технического освидетельствования не подлежащих учету в органах Ростехнадзора баллонов для сжатого газа, изготовленных из углеродистых сталей и металлокомпозитных материалов и предназначенных для обеспечения топливом двигателей, на которых они установлены?

1. Один раз в год.
1. Один раз в два года.
1. Один раз в пять лет.
1. Один раз в три года.
1. Один раз в десять лет.

63. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводится гидравлическое испытание пробным давлением в процессе технического освидетельствования не подлежащих учету в органах Ростехнадзора баллонов, находящихся в эксплуатации для наполнения газами, вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью менее 0,1 мм/год, в которых давление выше 0,07 МПа создается периодически для их опорожнения?

1. Один раз в год.
1. Один раз в два года.
1. Один раз в пять лет.
1. Один раз в три года.
1. Один раз в десять лет.

64. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводится гидравлическое испытание пробным давлением в процессе технического освидетельствования не подлежащих учету в органах Ростехнадзора баллонов, установленных стационарно, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, аргон, азот, гелий с температурой точки росы - 35°С и ниже, замеренной при давлении                    15 МПа и выше?

1. Один раз в год.
1. Один раз в два года.
1. Один раз в пять лет.
1. Один раз в три года.
1. Один раз в десять лет.

65. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводятся наружный и внутренний осмотры в процессе технического освидетельствования подлежащих учету в органах Ростехнадзора баллонов, установленных стационарно, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, аргон, азот, гелий с температурой точки росы - 35°С и ниже, замеренной при давлении 15 МПа и выше?

1. Один раз в год.
1. Один раз в два года.
1. Один раз в пять лет.
1. Один раз в три года.
1. Один раз в десять лет.

66. Если изготовителем не установлено, то с какой периодичностью проводится гидравлическое испытание пробным давлением в процессе технического освидетельствования подлежащих учету в органах Ростехнадзора баллонов со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов (коррозия и т.п.) со скоростью не более 0,1 мм/год?

1. Один раз в восемь лет.
1. Один раз в два года.
1. Один раз в пять лет.
1. Один раз в три года.
1. Один раз в десять лет.
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